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UDVIDELSE AF 400 KV HØJSPÆNDINGSSTATION ENDRUP

(Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 27. januar 2026)

1. hæfte

Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen blev afviklet som planlagt med hensyn 

til mødetid og mødested.

Til stede var Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland, Mette Plejdrup 

Nielsen, de af Transportministeriet udpegede medlemmer af kommissionen Jens Ole 

Juhler, Fredericia og Ole Riber Kjær, Henne samt Eva Pinnerup, Viborg og Poul Berg, 

Løkken, der af kommissarius er udtaget fra den af kommunerne udarbejdede liste over 

kommunale medlemmer af kommissionen. 

Der mødte ingen kommunal repræsentant for Esbjerg Kommune.

Den ledende landinspektør, Søren Andersen mødte.

Protokollen førtes af specialkonsulent, cand.jur. Anne Cathrine Worning Frisbjerg.

For anlægsmyndigheden, Energinet Eltransmission A/S, mødte landinspektør Jens 

Ulstrup Piilgaard og landinspektør Hans Vognsen Christensen.
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Der henvises til brev af 1. oktober 2025 fra Transportministeriet, hvormed sagen fore-

lægges for ekspropriationskommissionen.

En række af de af anlægget berørte lodsejere var mødt.

Protokol fra besigtigelsen er tilgængelig på www.kommissarius.dk.

*****

Anlægsmyndigheden redegjorde for projektet og oplyste følgende:

Forudsætninger

Energinet Eltransmission A/S (herefter ”Energinet”) har til opgave at eje, drive og 

vedligeholde eltransmissionsnettet. Baggrunden for udvidelse af den eksisterende 400 

kV højspændingsstation Endrup er en kombination af et konkret behov for at tilslutte 

to forbrugeres kommende Power-to-X (PtX) anlæg til transmissionsnettet og et pålæg 

til Energinet om tilslutning af to kommende havvindmølleparker i Nordsøen. Derud-

over skal stationsudvidelsen være med til at fremtidssikre højspændingsstation Endrup 

i form af strategiske udvidelsesmuligheder og dermed mulighed for tilslutning af yder-

ligere forbrug eller vedvarende energiproduktion i området. 

Det er ikke muligt at gennemføre tilpasning af højspændingsstationen indenfor det 

eksisterende stationsareal.

Lovgrundlag

Energistyrelsen har den 27. oktober 2022 meddelt tilladelse til projektet, jf. § 4, stk. 3 

i Lov om Energinet. På baggrund af en række projektændringer anmodede Energinet 

d. 28. april 2025 om en ny tilladelse der omfatter disse projektændringer. Klima-, 

energi- og forsyningsministeren meddelte d. 25. juni 2025 tilladelse til ændringerne, 

jf. § 4, stk. 3 i Lov om Energinet. De øvrige vilkår i §4-godkendelsen af 27. oktober 

2022 er stadig gældende. Tilladelserne medfører ikke fritagelse for tilladelser i hen-

hold til anden lovgivning.
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Myndighedsgodkendelser

Miljøvurderingsloven

Projektet er blevet miljøkonsekvensvurderet i henhold til miljøvurderingslovens regler 

herom. Esbjerg Kommune har den 10. oktober 2024 udstedt en tilladelse efter miljø-

vurderingslovens § 25. Esbjerg Kommune er planmyndighed og har efter anmodning 

til Miljøstyrelsen fået overdraget myndighedskompetencen for miljøkonsekvensvurde-

ring af det konkrete projekt. 

I henhold til Miljøvurderingsbekendtgørelsens1 § 3, stk. 1, nr. 2, var Miljøstyrelsen på 

det pågældende tidspunkt, kompetent myndighed for det konkrete projekt, da Energinet 

er bygherre. Såfremt kommunen anmoder om det, kan kompetencen i henhold til Mil-

jøvurderingsloven overdrages til kommunen jf. Miljøvurderingsbekendtgørelsens § 3, 

stk. 2.

Planloven

Det nødvendige plangrundlag for projektet er udarbejdet af Esbjerg Kommune i form 

af lokalplan og kommuneplantillæg, der er vedtaget den 7. oktober 2024 af Esbjerg 

Kommune.

Elsikkerhedsloven

Sikkerhedsstyrelsen har den 17. september 2025 meddelt ekspropriationstilladelse til 

projektet, jf. elsikkerhedslovens § 27.

Øvrige myndighedsgodkendelser

I forbindelse med projektet er der meddelt dispensationer og tilladelser efter følgende 

særlovgivning:

• Naturbeskyttelsesloven (beskyttet natur mv.)

• Miljøbeskyttelsesloven (udledning af vand)

• Museumsloven (nedlæggelse af dige)

• Vandløbsloven (regulering af eksisterende vandløb)

1 Bekendtgørelse 2021-06-21 nr. 1376 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. 
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Projektbeskrivelse

Højspændingsstation Endrup er beliggende nordvest for landsbyen Endrup i det åbne 

land på adressen Brorsensvej 2, 6740 Bramming. Den nuværende højspændingsstation 

rummer i dag et areal på ca. 18,2 ha. Stationen vil udvides med hhv. cirka 3,6 ha. i en 

nordlig retning og cirka 6,4 ha. i en sydlig retning. Det samlede stationsareal vil frem-

over have en udstrækning på ca. 28,2 ha. Det nuværende stationsareal omfatter matr.nr. 

10f Omme By, V. Nykirke, 7 og 1hf Endrupholm Hgd., V. Nykirke. Udvidelsen om-

fatter dele af matr.nr. 9a, 10e og 8l Omme By, V. Nykirke og dele af matr.nr. 1ah 

Endrupholm Hgd., V. Nykirke. Højspændingsstation Endrup håndterer strøm på spæn-

dingsniveauerne 150 kV, 220 kV og 400 kV. 

Projektet gennemføres dels for at dække konkrete behov om tilslutning, dels for dække 

fremtidige behov, så der er sikret plads til fremtidige tilslutninger. Med projektet ud-

bygges og byggemodnes det fulde stationsareal med hegn, beplantning og regnvands-

håndtering.

Projektet omfatter udvidelse af den eksisterende højspændingsstation med arealer nord 

og syd for det eksisterende stationsareal. Det er nødvendigt at udvide i begge retninger 

af system- og forsyningsmæssige årsager, da en skæv belastning af samleskinnerne 

giver risiko for overbelastning og større tab.

Stationsudvidelsen omfatter etablering af fritstående el-tekniske anlæg, herunder ud-

videlse af de eksisterende samleskinner, etablering af nye 400 kV-felter, opførsel af 

stationsbygning og lynfangsmaster. Herudover vil der ske omlægning af kabler internt 

på stationsarealet, foretages terrænregulering og forhold til regnvandshåndtering og 

klimasikring af stationen, foruden etablering af nyt hegn, port og beplantning. Der vil 

således være anlægsarbejder med entreprenørmaskiner, tilkørsel og oplag af materia-

ler, samt bortkørsel af byggeaffald. 

Den nordlige adgangsvej vil omlægges indenfor det fremtidige stationsareal, for at 

gøre plads til udvidelsen af den eksisterende samleskinne. Adgangsforholdene til sta-

tionsarealet vil være uændret.

De to forbrugere Copenhagen Infrastructure Partners og MorGen Energy ønsker uaf-

hængigt af hinanden at tilslutte deres respektive Power-to-X anlæg ved Esbjerg til 

transmissionsnettet. For at tilslutte de to forbrugere skal der på højspændingsstation 
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Endrup etableres fire nye 400 kV tilslutningsfelter. Forbrugerne er selv ansvarlige for 

at etablere kabelforbindelserne mellem deres anlæg og højspændingsstation Endrup. 

Med Finansloven for 2022 besluttede regeringen at udbyde 2 GW havvind til etablering 

inden udgangen af 2030. Med Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 af 25. juni 

2022 blev det blevet besluttet, at skulle der udbydes områder, der kan rumme yderli-

gere mindst 4 GW havvind til etablering inden udgangen af 2030. I maj 2023 blev der 

indgået en tillægsaftale om udbudsrammerne for 6 GW havvind, inden Energistyrelsen 

i april 2024 igangsatte udbuddet for minimum 6 GW.

I februar 2025 offentliggjorde Klima-, energi- og forsyningsministeren, at det oprin-

delige udbud på i alt seks havvindmølleparker blev annulleret, da ingen havde budt på 

parkerne i Nordsøen ved budfrist i december 2024. Ministeren meddelte samtidigt, at 

der blev arbejdet på en ny model for udbud og i mindre skala. Der blev d. 19. maj 2025 

indgået politisk aftale om at genudbyde tre havvindmølleparker, hvoraf to er belig-

gende i Nordsøen og begge har tilslutning i Endrup højspændingsstation. Udbuddene 

for parkerne forventes igangsat i efteråret 2025. Nordsøen I Midt med forventet bud-

frist i foråret 2026, og Nordsøen I Syd med forventet budfrist i efteråret 2027.

Det er Energinets ansvar at udbygge, vedligeholde og drive transmissionssystemet, 

som skal modtage strømmen fra havvindmølleparkerne. Klima-, energi- og forsynings-

ministeren har besluttet ved pålæg at Energinet skal stå for forundersøgelserne for 

havvindmølleparkerne. Energinet er desuden pålagt at etablere nettilslutningsanlæg på 

land samt de nødvendige netforstærkninger. For at tilslutte de to havvindmølleparker 

i Nordsøen og skal der på højspændingsstation Endrup etableres fire nye 400 kV til-

slutningsfelter. Koncessionsvinderne er selv ansvarlige for at etablere kabelforbindel-

serne mellem havvindmølleparkerne og højspændingsstation Endrup.

Foruden Energinets forpligtigelse til at imødekomme de i alt fire kommende anlægs 

behov for at blive tilsluttet transmissionsnettet med otte tilslutningsfelter, indeholder 

stationsudvidelsen desuden fire disponible felter på 400 kV niveau. At stationsudvi-

delsen omfatter fire disponible felter, skal ses som en del af den langsigtede og strate-

giske udvikling af transmissionsnettet med mulighed for fremtidssikring og klargøring 

til fremtidige tilslutninger. Station Endrup er i forvejen et strategisk knudepunkt i Syd- 

og Vestjylland, og det forventes, at området i fremtiden vil huse flere større forbrugs- 

og VE-produktionsanlæg. Det er ikke muligt at gennemføre etableringen af 12 nye 

tilslutningsfelter indenfor det eksisterende stationsareal.
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Lodsejere

I alt fire ejendomme (lb.nre.) er berørt af projektet. Energinet har i perioden december 

2024 - september 2025 været i dialog og forhandling med de berørte lodsejere. Det har 

været muligt at indgå aftale med ejerne på to ud af fire ejendomme om arealerhvervelse 

til brug for etablering af højspændingsstationen. 

**********

Projektets indflydelse på ejendommene langs anlægget blev herefter gennemgået for 

kommissionen og de fremmødte lodsejere, som havde mulighed for at udtale sig. Kom-

missionen besigtigede efterfølgende forholdene i marken i fornødent omfang.

De væsentligste bemærkninger var følgende:

Efter gennemgangen af projektet spurgte kommissionen blandt andet ind til aktualite-

ten for projektet. 

Anlægsmyndigheden oplyste, at der foreligger Power-to-X aftaler fra 2022 samt at der 

lige nu er udbud vedrørende havvindmøller, hvoraf det ene udløber i foråret 2026. 

Ekspropriationskommissionens beslutning

Efter en drøftelse af de fremkomne bemærkninger sammenholdt med det fremlagte 

projekt, besluttede kommissionen at godkende projektet og fastsatte følgende

Særlige bestemmelser

Adgangsforhold

Stationsarealet skal vejbetjenes via den eksisterende adgangsvej fra syd, Hovedvej A1, 

som er anlagt i 6 meters bredde og via den eksisterende adgangsvej fra nord, Brorsens-

vej, som er anlagt i 4 meters bredde. Begge vejadgange er på nuværende tidspunkt en 

del af Energinets ejendom.
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Arealerhvervelse

Til brug for udvidelsen af 400 kV højspændningsstation Endrup, etablering af eltekni-

ske anlæg, beplantningsbælte, kørevej og forsinkelsesbassin mv., er der behov for at 

erhververe et areal på i alt ca. 99.317 m2. 

Energinet har ved aftale erhvervet ca. 73.938 m2, og 25.379 m2 skal erhverves ved 

ekspropriation.

Anvendelse af arbejdsareal

Der skal i forbindelse med anlægsarbejderne anvendes et midlertidigt arbejds- og op-

lagsareal, hvilket vil kunne ske inden for det areal, der ønskes permanent eksproprieret 

til selve udvidelsen af 400 kV højspændingsstationen. På det midlertidige arbejdsareal 

vil der skulle etableres skurby, materialedepot, jorddepot samt parkering.

Anlægsperiode

De arkæologiske undersøgelser forventes at gennemføres i maj 2026. Anlægsarbejdet 

planlægges igangsat i august 2026, og forventes afsluttet i 2033.

Anlægsarbejdet består af terrænregulering, etablering af beplantning, hegn og port 

samt etablering af intern kørevej. Herudover vil der ske opførsel af ny manøvrebyg-

ning, herunder støbning af fundament. Der skal desuden etableres kabelkanaler. Der 

kommer til at være gravearbejder, arbejdskørsel, herunder levering af højspændings-

komponenter, maskiner til støbning af fundamenter m.v.

Vandhåndtering

Der er som et led i stationsudvidelsen udarbejdet en vandhåndteringsplan. Der vil blive 

etableret bassinløsninger til rensning og forsinkelse af regn- og drænvand fra stations-

udvidelsen inden afledning til recipient. Stationsarealet afvandes til det beskyttede, 

men ikke målsatte vandløb, Omme Østre Bæk, som beskrevet i Esbjerg Kommunes 

udledningstilladelse. Udløbsvandføring reduceres i henhold til udledningstilladelse fra 

Esbjerg Kommune. 

I både anlægs- og driftsfasen skal regnvand og drænvand fra området udledes via ok-

kerbassin, hvor okker fra drænvand bundfældes, og via forsinkelsesbassin, der sikrer 

reduktion af udløbsvandføring.
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Der vil desuden blive anlagt nye grøfter omkring byggefelterne til håndtering af ude-

frakommende drænvand, så omkringliggende marker fortsat kan afvande til Omme 

Østre Bæk.

Terrænregulering

Ved udvidelse af stationsområdet vil der som en del af byggemodningen blive foretaget 

terrænregulering, så arealet stationen udvides hæves til samme kote som det eksiste-

rende stationsområde. Terrænhævning indgår som en del af en generel klimasikring af 

stationsområdet, særligt taget i betragtning af et igangværende projekt, hvor den øvrige 

del af lavbundsarealet omkring Omme Østre Bæk genskabes som vådområde. Lav-

bundsprojektet omfatter et areal på ca. 35 ha umiddelbart omkring den nordlige sta-

tionsudvidelse. 

Hegning

Højspændingsstationen afgrænses af et perimeterhegn med en højde på ca. 2,4 meter. 

Der etableres nye beplantningsbælter på 10 meter ved plantning af seks rækker af træer 

i en kombination af forskellige egnskarakteristiske træsorter. Der etableres ny afskær-

mende beplantning ved de øst- og vestlige afgrænsninger af stationsanlægget, så den 

visuelle påvirkning af omgivelserne begrænses. Beplantningsbælterne vil anlægges 

med en placering som vist på kortbilagene 100-1 og 100-2. 

Støj i driftsfase

Der er foretaget beregning af støj som følge af projektet i driftsfasen. Det samlede 

resultat af støjberegningerne viser, at stationsanlæggene ved kontinuerlig drift ikke vil 

medføre en væsentlig støjpåvirkning ved nabobeboelser, da denne er markant lavere 

end Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier for den konkrete områdetype, bolig 

i åbent land. 

Esbjerg Kommune har i §25-tilladelsen ikke stillet vilkår hvad angår regulering af støj 

i driftsfasen, da anlægget overholder de vejledende støjgrænseværdier i alle driftssitu-

ationer.

*****

……….
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Hermed afsluttedes forretningen.

Mette Plejdrup Nielsen

Jens Ole Juhler                             Ole Riber Kjær

Eva Pinnerup               Poul Berg

/Anne Cathrine Worning Frisbjerg

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Anne Cathrine Worning Frisbjerg
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